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N° de Ordem: E-02
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-05
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-01
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-03
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m

N° de Ordem: E-03
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m
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Sala de aula
A:30,03m²

Sala de aula
A:30,03m²

Sala de aula
A:30,54m²

Sala de aula
A:30,54m² Sala de aula

A:28,00m²

Sala de aula
A:32,53m²

Berçario
A:43,49m²

Berçario
A:42,37m²

Secretaria
A:14,15m²

Direção
A:9,54m²

Secretaria
A:15,22m²

Cozinha
A:20,80m²

Despensa
A:5,78m²

Lavanderia
A:16,13m²

Refeitório
A:69,35m²

Wc feminino
A:23,41m²

Wc masculino
A:23,62m²

Copa
A:16,16m²

Solário
A:18,82m²

Solário
A:25,42m²

Solário
A:19,41m²

PALCO
A:24,00m²

Sala de aula
A:6,35m²

DEPÓSITO
A:6,35m²

N° de Ordem: E-04
Agente Extintor: Pó Quimico Seco - PQS
Capacidade Extintora: 2-A:40-B:C
Classe: ABC
Distância Maxima a Percorrer: 20,00 m
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BOTOEIRA ALARME
N° de Ordem: 02
Distância Maxima a Percorrer: 15,00 m
Detalhe: D04

BOTOEIRA ALARME
N° de Ordem: 03
Distância Maxima a Percorrer: 15,00 m
Detalhe: D04

BOTOEIRA ALARME
N° de Ordem: 01
Distância Maxima a Percorrer: 15,00 m
Detalhe: D04

BOTOEIRA ALARME
N° de Ordem: 04
Distância Maxima a Percorrer: 15,00 m
Detalhe: D04

0,80x2,10

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 02

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 03

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 06

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 07

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 08

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 09

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 10

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 11

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 01

Central de GLP
04 recipientes P45

Total de 180kg de GLP
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SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 13

S1

mm

190 X 380

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 05

Rota - 29,32m

Rota - 19,05m
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SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 04

SINALIZAÇÃO DE
SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO
N° de Ordem: 12

HIDRANTE TIPO 2
N° de Ordem: HD-01
Distância Maxima: 30,00 m

HIDRANTE TIPO 2
N° de Ordem: HD-01
Distância Maxima: 30,00 m
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banheiro
A:6,00m²

sanitário
A:3,53m²

sanitário
A:2,02m²

CIRCULAÇÃO
A:55,73m²
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PLANTA BAIXA EMEI MÔNICA

Área total: 962,54 m²
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Rede de entrada em PAD de alta pressão

Alimentação em RTI

Rede aérea em aço galvanizado
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TIPO
CÓDIGO

SIMBOLO SIGNIFICADO DESCRIÇÃO

LEGENDA DE PLACAS

S2

L=2H

PLACA INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGÊNCIA

mm

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

 emergência, especialmente para ser fixado em colunas

H

L

L

H

L

H

PLACA PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação

do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

SALVAMENTO

Obs.: Os padrões das sinalizações devem atender o prescrito na NBR-13434-2/2004

S1

S3

H

L=2H

H

L=2H

PLACA INDICATIVA DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGÊNCIA

PLACA PARA  INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

190 X 380

mm

250 X 180

mm

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência, especialmente para ser fixado em colunas

Indicação de uma saída de emergência a ser

afixada acima da porta, para indicar o seu acesso

190 X 380

S12

190 X 380

mm

S13-D

190 X 380

mm

190 X 380

mm

S14

PLACA PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

PLACA PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA EMERGÊNCIA - FIXADA SOBRE A PORTA

H

L

PLACA INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA BARRA ANTIPÂNICO

Indicação da forma de acionamento da barra antipânico

instalada sobre a porta

250 X 180

mm

S18

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO - PQS ( ABC )

LEGENDA DE SIMBOLOGIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

Obs.: Os padrões das sinalizações devem atender o prescrito na NBR-13434-2/2004

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

ACIONAMENTO MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES

SISTEMA DE HIDRANTE DUPLO

ABRIGO DE MANGUEIRA

REGISTRO DE RECALQUE

BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO AÉREA AÇO CARBONO DIN-2440 (INCÊNDIO)

TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA PAD ALTA PRESSÃO DIN-2440

TUBULAÇÃO QUE SOBE; DESCE; PASSA

(INCÊNDIO)

BARRA ANTI-PÂNICO

Prancha

01 / 04
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Cliente:

Obra:

Plano de Proteção Contra Incêndio - PPCI

Proprietário/Resp.: Resp. Técnico:

Área Total: Data:Escala:

Conteudo;

PLANTA BAIXA EXECUTIVA

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

E.M.E.I Mônica
Rua Gioelle Ghiggi, N° 1490 - Bairro São Cristóvão - Guaporé/RS

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES

CREA RS: 70.952-D

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

962,54 m² Agosto / 2022Indicada
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