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 Execução do PPCIs – PLANOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS – E.M.E.I GASPARZINHO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

  

A presente Memoria de Cálculo tem por objetivo justificar os quantitativos apresentados 

no orçamento das Instalações de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) na E.M.E.I GASPARZINHO 

localizadas no Município de Guaporé – RS. 

     

2. INSTALAÇÕES DE PPCI:  

2.1. Extintores de Incêndio:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local de Instalação Característica Quantidade 

E-01 Extintor PQS Secretaria 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-02 Extintor PQS Ao lado da saída 2 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-03 Extintor PQS Central de gás 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
2 

E-04 Extintor PQS Ao lado saída 3 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

E-05 Extintor PQS Ao lado saída 4 
2-A:40-B:C 

(4kg) 
1 

TOTAL 6 
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2.2. Iluminação de Emergência:  

 

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local de Instalação Referência Quantidade 

LU-01 

Luminária de 

Emergência 60 

LEDs (130 lúmens) 

- 
 

17 

Subtotal (A) 17 

LU-03 

Luminária de 

Emergência 2 faróis 

com bateria selada 

(600 lúmens) 

- 

 

4 

Subtotal (B) 4 

TOTAL (A+B) 21 

 

 

 

2.3. Sinalização:  

2.3.1. Sinalização de Emergência:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local de Instalação Referência Quantidade 

SI-02 
Sinalização de 

Salvamento (S02) 
Circulação 

 

190x380mm 

3 

SI-03 
Sinalização de 

Salvamento (S01) 
Circulação 

 

190x380mm 

5 
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SI-04 
Sinalização de 

Salvamento (S03) 
Saída  

 

250x180mm 

12 

SI-05 
Sinalização de 

Salvamento (S12) 
Saída 

 

190x380mm 

4 

TOTAL 24 

 

2.3.2. Sinalização Balizamento:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Local Referência Quantidade 

SE-01 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 01 

26 x 22 cm 

 

1 

SE-02 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 02 

26 x 22 cm 

 

1 

SE-03 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 03 

26 x 22 cm 

 

1 

SE-04 

Saída de 

Emergência Led – 

Face Única (Verde) 

Saída 04 

26 x 22 cm 

 

1 

TOTAL 4 
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2.3.3. Sinalização de Equipamentos:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Número de 

Ordem 
Tipo Dimensões Referência Quantidade 

E-N° Sinalização Extintor 20 x 20 cm 

 

6 

 

2.4. Saídas de Emergência:  

2.4.1. Saída de Emergência:  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo item Referência Quantidade 

01 Saídas 
Barra Antipânico 

simples 

 

5 unid. 

 

2.5. Central de Gás:  

2.5.1. Central de Gás (GLP):  

Abaixo se tem uma tabela com os locais e quantidades a serem instaladas. 

Item Tipo Local Referência Quantidade 

01 Alvenaria 

Central de GLP 

para 4 butijões 

P-45  

1 unid. 

02 Equipamentos 

Kit de Ligação 

da Central de 

GLP  

1 unid. 
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03 Distribuição 
Rede de 

Distribuição 
- 1 unid. 

04 Demolição 

Demolição de 

alvenaria 

central GLP 

existente 

1,20m x 1,65m x 0,15m 0,30 m³ 

05 Demolição 

Demolição de 

laje central GLP 

existente 

1,20m x 1,65m x 0,10m 0,20 m³ 

06 Demolição 

Remoção de 

grade da central 

GLP existente 

1,12m x 1,50m 1,68 m² 

 

 

Guaporé - RS, 08 de novembro de 2022.  
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Engenheiro Civil 
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