
Obra
ILUMINAÇÃO ESTRADA DA LINHA 21 DE ABRIL

B.D.I. - 21,30%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND. FÓRMULA QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,40m x 1,20m 2,88

 1.2  100591 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 30 Postes 30,00

 1.3  00005036 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN 30 Postes 30,00

 1.4  101636 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 30 braços, 1 por poste 30,00

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 ENTRADA DE ENERGIA

2.1.1  I.L.21.A-P.O. Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁFICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

UN

2 entradadas de energia em função 
da necessidade de diminuir os 

comprimentos dos circuitos e em 
consequência a queda de tensão

2,00

2.1.2  00041200 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 2 postes para entrada de energia 2,00

2.1.3  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
1 quadro de medição para cada 
entrada de energia, como são 2 

entradas serão 2 medidores
2,00

2.2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

2.2.1  101548 SINAPI
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1 por poste de iluminação 30,00

2.2.2  101556 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, 
AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 por poste de iluminação 60,00

2.2.3  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 por poste de iluminação 30,00

2.2.4  001HASTE Próprio
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 por poste de iluminação 30,00

2.2.5  Cabo 002 Próprio
CABO ALUMÍNIO MONOFÁSICO 1X1X10+10 mm 1KV 2x10mm 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m Somatério dos trechos conforme 
projeto

892,21

2.2.6  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 por quadro de distribuição 
conforme projeto

2,00

2.2.7  LD - DR Próprio DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 por circuito conforme projeto 3,00

2.2.8  93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 por circuito conforme projeto 3,00

2.2.9  101903 SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 por circuito conforme projeto 3,00

2.2.10  LD- DPS Próprio
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
2 por quadro de distribuição 

conforme projeto
4,00

2.2.11  002CXX Próprio
CAIXA METÁLICA PARA PAINEL DE COMANDO 30X30X20 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 por quadro de distribuição 
conforme projeto

2,00

2.2.12  002CN Próprio
CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PRINCIPAL 10-70 E DERIVAÇÃO 
1,5-10mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 por circuito conforme projeto 3,00

2.2.13  002FT Próprio
FOTOCÉLULA 2.000W 220V COM DELAY E BASE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 por circuito conforme projeto 3,00

2.2.14  101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 por poste de iluminação 30,00

Gabriel Francisco Vian
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Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as bases.
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